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Q =1196 W
F=26,22 m
SW -T300
dł pętli - 78,2m
n=2,25

2

1.02 a

1. Pętla grzewcza (ślimak) - T-rozstaw rur; SB-strefa brzegowa;
     SW-strefa wewnętrzna  
2. Szerokość strefy brzegowej SB wynosi 1m.
3. Projektowaną instalację wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc 
     i PE-RT systemu TECEflex.
4. Zainstalować rury ochronne przy przejściach
    przewodów przez ściany.

UWAGI:

- pętla ogrzewania podłogowego 
  rura wielowarstwowa PE-RT 16x2,0 (ślimak)

- instalacja ogrzewcza - zasilanie
- instalacja ogrzewcza - powrót

OZNACZENIA:

- rozdzielacz mieszkaniowy

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm
Płyta styropianowa (lambda 0,040) 50 mm

Izolacja rolowana IZOROL 3 cm
Klips do rur TC 16-20mm

Taśma brzegowa dylat. TF 150/8mm

Projektowana warstwa podłogi - przy ogrzewaniu podłogowym

Q =1196 W
F=26,22 m
SW -T250
dł pętli - 75,3m
n=1,72

2

1.02 b

Q =1196 W
F=26,22 m
SW -T300
dł pętli - 87,4m
n=2,07

2

1.02 d
Q =1312 W
F=26,22 m
SW/SB -T200/T250
dł pętli - 110,1m
n=2,07

2

1.02 c

Q =963 W
F=22,48 m
SW -T200
dł pętli - 68,9m
n=0,85

2

1.07 a

Q =963 W
F=22,48 m
SW -T300
dł pętli - 74,9m
n=1,38

2

1.07 b
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Wylewka, Su: 50[mm]
SLQ PE-RT 16x2,0
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Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
                tel. 74 / 844-65-02

mgr inż. Małgorzata Holewa
7342/3/20/97

NBGP.V-

INSTALACJA OGRZEWCZA -
- RZUT PARTERU

inż. Agnieszka Słysz

Projektant
branża sanit.

Asystent:

SB

15.11.2016

- strefa brzegowa

Obiekt: Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach
- dz. nr 258/2 obr. Grzędy, gmina Czarny Bór

Inwestor: Gmina Czarny Bór
                ul. XXX-lecia PRL 18
                58-379 Czarny Bór

PSW500
SI 30 TER
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